OVK Tobaken 2

Tengdahlsgatan 41 - 49, Tegelviksgatan 61 - 69

Fastighetsbet:
Adress:

Byggnad:

Systemnr

Kontroliant:
Behorighet:
Foretag:
Adress:
Ort:

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventiationssystem (OVK) enligt
BFS 2011:16, och andringsforfattningar, har utforts i denna byggnad

Tobaken 2,
Tengdahisgatan 41-49, Tegelviksgatan 61-69, Stoc

Naésta
Betjanar *Resultat Besiktning besiktning
Liigenhcter G 2019-12-02 2025-05-15

Hikan Granander

Riks K, 03437, Kiwa Certification Ab
HaPa Ventilation Ab

Klvsjb\'lgc- 26

12545 Alvsjs

Protokoll finns hos byggnadsagare och byggnadsnamnd
*Resultat: EG =

Ej Godkant, G = GodkAnt
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Underskrift - =
Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall

byggnadens agare ans|4 intyget pa
val synlig plats i byggnaden.




